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Levensduur verlengende innovaties rond mechanical seals

Jeroen Traets, Operations manager LifeCycleAdvantage




Vetice

-

FLOWSERVE o

N—’ Monitoring /
predictive

analytics

Cartridge

Eerste mechanical seal
dateert van begin vorige

Shallow Tapered Land
Spiral Groove

Face
materialen / (Perfluor)

g rmew  Clastomeren
120 140 EY 215 230
20 200 215 230

Pumped medium

coatings /
patronen

‘Water, max. temp. [°C]

Mineral oils, max. temp. [°C] 100




FLOWSERVE Oorzaak falen pomp:

Afdichting - 7 op de 10 pompen faalt op seal
69% - 1 op de 10 seals falen door “eigen”
toedoen

- 0.7 op de 10 falens wordt veroorzaakt
door het seal zelf
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Conclusie:

Nog niet 1 op de 10 pompfalens heeft als root cause het seal

Upgrade van een seal is vaak (dus niet altijd!) een pleister op
de wond

Levensduur van een seal is veelal te verlengen door deze goed
te behandelen:

- Juist onderhoud

- Juistopererene g o

Innovatie in levensduur
verlengende verbeteringen
moeten ROND het seal

gevonden worden
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