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Uit Eigenaars perspectief



Welkom

• Niek de Koster

• Yara
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• 1. Assets binnen Yara Sluiskil

• 2. Welke condities bepalen we zelf

• 3. Uitdagingen

• 3. Ontwerp van de installaties

• 4. Uitgelicht: Onderhoud aan vermogensschakelaars

• 5 . Vragen.



Assets binnen Yara Sluiskil

4

• 2 redundante 150 kV verbindingen met de netbeheerder

• > 100 transformatoren

− 150/15kV ; 15/6kV en 6/0,4kV

• 30 hoogspanningsverdeler 15 en 6kV

• 300 hoogspanningsschakelaars (large volume oil; low volume oil and vacuum)

• 500 beveiligingsrelais

• 1000 Km hoogspanningskabel

• 3 Generatoren 15 en 6kV

• > 100 hoogspanningsmotoren

• ……..
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150 kV inkomende voedingen
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150 kV Transformator
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Main Distribution Panel



Welke technische condities 
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• In het algemeen

− Zelf: 

• Dielektrische conditie

• Thermische conditie

• Mechanische conditie

− Extern:

• PD metingen

• Tan Delta

• Oliemonsters



Uitdagingen
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• Kennis borging binnen de eigen onderhouds organisatie

− Eigen personeel aangevuld met externen.

− Nieuwe systemen opleiden van personeel.

− Overdracht van bestaande kennis op nieuwe medewerkers.



Uitdagingen
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• Overzicht behouden over de conditie van de Assets



Uitdagingen
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• Het steeds langer worden van onderhouds intervallen van fabrieken.



Uitdagingen
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Ontwerp van de installaties
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• Redundant maken van verbindingen/installaties

• Het opzetten van vergelijkbare distributie structuren. (spanningen, beveiligingen, aardings

systeem)

• Het niet onnodig gecompliceerd maken van beveiligingen.

• Overdimensionering van Assets.



Ontwerp van de installaties
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Uitgelicht: Onderhoud aan vermogensschakelaars
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• Normaal Time Based:

− Olie vervangen

− Pakkingen vervangen

− Uitschakeling en uitschakeltijden controleren

− Dielektrische metingen

• Niet: contactdruk-, contactverplaatsing-; tripspoelstroom-, motorvermogen-metingen.



Onderhoud aan vermogensschakelaars
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Onderhoud aan vermogensschakelaars
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Onderhoud aan vermogensschakelaars
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Vragen ? 

Antwoorden??
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